
采购项目内容及要求

一、采购内容

1、项目名称：天柱县 2017、2018 年易地扶贫搬迁项目供水加压设备

(二次)

2、交货时间及地点：天柱县。

3、采购数量：1 批。

4、采购预算价：316 万元。

5、本次投标报价应包括产品、包装、运输、安装、装卸、人工、验

收、税收等全部费用。在运输和观察过程中死伤的损失，由供应商承

担；

天柱县 2017、2018 年易地扶贫搬迁项目供水加压设备(二次)

清单

序号 加压设备 加压区域 加压规模 控制价

1 1 号泵房
调整2016年第二批

2栋 240 套

1 号区域扬程 H≥90m，流量 Q

≥12m³/h；单泵：扬程 H≥

90m，流量 Q≥12m³/h，（一用

一备）

2 号区域扬程 H≥120m，流量

Q≥12m³/h；单泵：扬程 H≥

120m，流量 Q≥12m³/h，（一

45 万元



用一备）

水箱尺寸：4m*4m*3m

2 2 号泵房
2017 年 7 栋 2100

套

1 号区域扬程 H≥75m，流量 Q

≥60m³/h；单泵：扬程 H≥

75m，流量 Q≥30m³/h，（两用

一备）

2 号区域扬程 H≥90m，流量 Q

≥60m³/h；单泵：扬程 H≥

90m，流量 Q≥30m³/h，（两用

一备）

3 号区域扬程 H≥120m，流量

Q≥60m³/h；单泵：扬程 H≥

120m，流量 Q≥30m³/h，（两

用一备）

4 号区域扬程 H≥135m，流量

Q≥60m³/h；单泵：扬程 H≥

135m，流量 Q≥30m³/h，（两

用一备）

水箱一尺寸：14m*4m*3m

水箱二尺寸：14m*4m*3m

151 万元

3 3 号泵房
2018 年 24 栋 1900

套

1 号区域扬程 H≥90m，流量 Q

≥60m³/h；单泵：扬程 H≥



备注：采购范围包括：

①设备安装及设备安装所需阀门、管道及管件。

②设备安装含设备基础。

③配电箱至无负压变频设备之间的连接电缆。

（二）商务要求：

1、中标人须按采购人要求（含供货时限和供货内容）将货物送到采

购人指定地点。

2、质量保证

2.1 投标人须对所有货物提供按照国家标准及免费维修和保养（有特

殊规定的除外），时间从验收通过、甲方接收并使用之日算起，竣工

验收合格使用 5 年内，如果有质量问题更换的一切费用由供货方全部

承担。

90m，流量 Q≥30m³/h，（两用

一备）

2 号区域扬程 H≥105m，流量

Q≥60m³/h；单泵：扬程 H≥

105m，流量 Q≥30m³/h，（两

用一备）

3 号区域扬程 H≥120m，流量

Q≥60m³/h；单泵：扬程 H≥

120m，流量 Q≥30m³/h，（两

用一备）

水箱一尺寸：12m*4m*3m

水箱二尺寸：12m*4m*3m

120 万元



2.2 在质保期内的工作应包括对所有设备、材料的常规检查。具体的

操作程序和内容须在投标文件中说明。

2.3 根据评标办法商务部分要求，须供货商提供相关的认证证书。

3、售后服务

3.1 在黔东南有办事处，出现故障 2 小时内赶到现场维修。并填写“售

后服务承诺书”。

3.2本次招标所采购的货物均由中标单位负责运输至采购人指定地点。

4、验收方式

货物全部送达指定地点，由采购人组织有关专家及技术人员以本项目

招标文件、投标文件、产品技术标准说明及国家相关的验收规范、规

定为依据进行质量和性能验收。验收费用由成交供应商负责。采购人

有权委托专业检测部门对货物本身的性能进行检测验收，费用由成交

供应商承担。

5、付款方式

验收合格后根据财政资金到位支付 10%，剩余 85%采购人根据资金流

转情况两年内分期支付完毕，5%作为质量保证金，待质保期届满后

15个工作日内无息付清（具体以合同签订后为准）。

二、技术参数说明：

1.提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也

未充分引

述有关标准和规范的条款，投标供应商应保证提供符合相关技术规格

及要求和相关标准的优质产品。



2.采购人保留在签订合同前，根据项目或实施地点的具体情况可对本

技术规格

及要求有补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，

具体事项由中标人与采购人另行商定。

3.投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责

任与采购

人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。
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